Legenda - VN, NN vedenie:

- exist. nadzemné VN vedenie

- exist. nadzemné NN vedenie

‘ — e -- navrh. nadzemné NN vedenie - nova trasa
—— ——— -exist. nadzemné NN vedenie - na demontaz

z - hranica spevnenych pléch
Iata Idka 3 g ¥ »%— - hranica intravilan / extravilan
istralne Uzemie ()= - exist. trafostanica
a [dka (873 322) - exist. jednoduchy/dvojity beténovy podperny bod - VN

- navrh. jednoduchy beténovy stip - JB - NN
‘ sies - exist. beténové podperné body JB a DB - na demontaz - NN

1114 - mapa KN-C
- mapa KN-E
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI 1 kV KABELOVEHO VEDENIA
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POZNAMKA: 1 - nechrénené
2 - chrénené
3 - ak je kéabel v ochr. tribke min. 1 m vpravo - vfavo, mdZe byt 0,1 m

InZinierske siete:

— — — — — — -VVS - vodovod
- VVS - kanalizacia
| — — — — — - exist. oznamovacie vedenie

' ROZVODNA SIET : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
' OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
1 412.1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI
E 412.2.2 KRYTY
B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
NAMRAZOVA OBLAST : LAHKA - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE
VETERNA OBLAST : 1
STUPEN ZNECISTENIA : Ill. /SILNE/

l UPOZORNENIE :
\ 2 i : Na projekt sa vztahuje autorsko-prévna ochrana v zmysle zakona &. 618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v zneni zakona &. 84/2007 Z.z. a preto ma autor diela autorské prévo

na predmetné projektové dielo a to je neprevoditelné a &asovo obmedzené. Autor diela m4 aj vyhradné pravo udefovat sihlas na pripadné prenechanie diela na vyuZivanie
] tretim osob&m, resp. na pouZitie diela alebo jeho Sasti na vytvorenie nového diela. Pod pouZitim projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej
dokumentécie a pravo autora nemozno zmluvne obmedzit ani vylGgit.
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